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IP65 |"'\_x220-240 V 50/60 Hz

isez attentivement les instructions avant l'installation.
L ttent t truct t l'installati

L'installation doit étre réalisée par un professionnel qualifié conformément aux regles d'installation en vigueur (NF C 15-100 en France).

Débranchez l'alimentation électrique avant l'installation ou la maintenance.

Veérifiez que la tension du réseau correspond aux caractéristiques du luminaire.

Assurez-vous que les fils ont été correctement connectés avant de mettre I'appareil sous tension.

Assurez-vous que le produit dispose d'un espace suffisant pour la dissipation de la chaleur. Coupez I'alimentation électrique avant toute installation ou

entretien.

Ne pas utiliser si le luminaire, le cable ou le diffuseur sont endommagés.
Température d'utilisation -20°C / + 45°C

Sortir lalampe et les accessoires

Fixez le boitier arriere sur le mur ou au plafond & l'aide
de vis.

Percez des trous dans le plafond, mettez une cheville
en plastique dans chague trou, mettez le tampon en
silicone dans les vis, puis ajustez le boitier par rapport
aux trous, fixez le boitier avec les vis
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Séparer le corps principal et la partie diffusante

4 a. Brancher les fiches entre la batterie et le conducteur sil est
equipé de la fonction Emergency.
b. Choisir la température de couleur avec le commutateur DIP s'i
s'agit de la version & température de couleur variable
¢. Choaisir la puissance avec linterrupteur DIP il sagit de la
version & puissance variable. (pour 12 pouces seulement).
d. Connectez les fils AC au bloc.
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5 Connecter les fiches DC, remettre le 6 Remettrele cadre en place et le fixer avec les
couvercle sur la plaque arriére et le fixer outils appropriés,
avec des vis.

7 Installation terminge, remettre le courant,
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Raccordement électrique:

Bleu “N”
Marron “L”

Vert/Jaune “E’
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