
NOTICE DE MONTAGENom de la gamme
STACK

Des précautions de base doivent toujours être prises lors de l’installation, notamment les suivantes:
1. Lisez attentivement les instructions avant l’installation. 
2. Ce luminaire nécessite une installation et un entretien professionnels.
3. Débranchez l’alimentation électrique avant l’installation ou la maintenance.
4. Assurez-vous que les fils ont été correctement connectés avant de mettre l’appareil sous tension.
5. Assurez-vous que le produit dispose d’un espace suffisant pour la dissipation de la chaleur. 

Connectez le luminaire au câble sortant du poteau avec un 
connecteur IP68. Ce connecteur doit convenir à un câble de 7 à 
8mm de 3 conducteurs ,Tension max 450V / Courant max 24A.
(Non fourni)

Monter le luminaire sur le mât (57mm à 61mm) Orientation du luminaire
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